| | - | , j - | |
/ 775 / / 77> [ / / 775> Ausschnitt 1
. . 5 %S S S 0p / N S 52, | ]
— Taat .
Kanton Graubunden Gemeinde Vaz/Obervaz 10 11 12 13 14 15 /{g /{g /{g ; /{'5 /{g e I Rinne */Jr/ - X L//R
Vv v Vv ‘ v Vv 7 — ' -
[TTTrrrrrrrrrrrr Iy rrrrrr i Ty rpr TR TN T TN T T T T T 3885 ! 0. "":'t}g,r\\ LI \3 —
X % 2 % 0.88 & 0.74 el | o060 el | 056 o 042 38&4 [ %% o \1 Ez\ —_ _ P s
© 0.91 i i i 1 1 1 1 1 4 A { ] 18l — KR NW 200 , L = 28.76m
3 7 gf[— o | g~ @] gf~o 3[[m o af[ra e \2 e FW KS 60/80 "\ 36m, i = 1252 %o
g) E_::::a o LA oa o Ly @ =) Ly =) L.q__g o |_+d \ ‘ i exzentrisch parkprats
~ &
Rundsand 0/8 Rundsand 0/8 — Rundsand 0/8 — Rundsand 0/8 — Rundsand 0/8— Rundsand 0/8— ! IL-Anschlilsse 8 Absperrung
Is Y-Abzweiger \ 14! Bundstein %
3. 120 Res LWL Direkt Schacht TS mit Y-abzw. 0 genom en. = | ] 8
4. 120 Res LWL Direkt Schacht TS mit Y-abzw. 4. 80Res. OB \'; o \ ! I f-; o
5. 120 Res LWL Direkt Schacht TS mit Y-abzw. 5. 80Res. OB g r-tl"l i : p]
5. 80Res. OB 6. 120 Res LWL Direkt Schacht TS mit Y-abzw. 6. 120 Res LWL Direkt Schacht TS mit Y-abzw. 6. 80Res.OB g ﬁ - \ | o N
7. 80 Res. OB f" =4 ! bd
Z ter Schach s ||| © 3
%)
9. 80Res. OB 7755 N age / — ‘ (|| Z 954
960 < brimeter \ "E' || 2 KS
—_— 3 =
77)? 77)? 10 \ L ‘ i 35; Ty
S 2 S S ) N \ I\ Yo D=1
) ) © © \ 4v5) E=1
S S S 3 3 | i s A
N IN N N S \ ) -
v v v v o) \ | 77>N\8 =1
St : \ \ “ Abzweigung mittels 7440
rassensanieru ng \ | Y-Formstiick EW .
% I
Q \\
& 7 @ 77> || Genaue Lage muss
© A ) 2 | .
' % <0 || vor Ort gepriift werden
A 7< > S |
/ @
" u )% ‘\‘-)02
Werkleitungen 2. Tell N
3, @ ©
1:200 886
S =1472.82 Anschluss neu
e = L
N 74 \ Eta pe 2023 \ Etapp _ 'Ak| 1;.96;0 hlaakl )‘ w
Y00 S T~ P ‘ Iy Inkl. Ruckschlagklappe / \\\\\
. : A\
Ausfiihrungsprojekt s \E , A\
- \
(L \ \ \\\ ‘ga \\\\
16 3223.4 B W\ 2 7 \
- \ © L
W2 ° )
\\ \
s 3 e i . W\ 2 ?\X'\\\
s ® \
Rohre fiir LWL-Anschliisse 388 l s W\ 23 R
. . 6 % 3884 SA 07 yp \ \! 2 o 3 \
werden mittels Y-Abzweiger 3 : _ A\ \ A W
\ | Typ5 . : D=1467.95 | {4 & \
» P auf ein PE 120 genommen. D S =1465.52 \ \ ) \ 77>
ne = D = 1467.86 \\ Ly
A, MMM pow \ ! A E = 1466.21 W\ \ \\\\\ %0
O HN | [ A= 1466.16 A\ \ \\! o~
3222 /?0 (E s 1 { S = 1465.56 \\ \
Rv= 350 >-<‘\ : " . \ - ! . % % \ \\ M \\\\
tv="5.7 '01 | g D = 1468.06 o\ = 175 T\
FW KS 60/80 f=00M || ' I = tdee 5o - A\ — 05 A%
. M - = . . =S Z b
exzentrisch TS= 147¢ g; it N §, I" } A = 1466.47 Entliftung % Entluftung ) /K. q253’0 \\:\\\\
Projekt Nr. Projekt Zeichner/-in Datum Anderung Format Al_)sperr_yng 5 il | g d " f S 50 =26 ');3“\ — e ; ‘;;d7/ ‘ \?3\
mit Entliiftung St - \ S ol S 5 SA 09 ® 2.5 NW 2504 g1 %o RinN W T2l | — \\\\\
2506.0092.05.2 GRM FRA September 2021 60x168 3 o227 =l ‘T/ g II | (= % 12 SA 1 0 Tyo5 - = K o 26Ms e o\ P X\
<o : 1 il - e =) = i
2 20 B  |ff) st f D = 1472.52 A Typ 5 D = 1468.60 @ 9 e & 2\ S—=—"4
3, X3 C w “late E, = 1471.11 D =1470.23 D = 1469.36 ' S = [ = = ))
. " - -~ = : : = . E, = 1467.1 = - ,
112606.0092_Voa_Sporz\Ausfiihrungsprojekt.dwg 03/14/23 QQQ ¢ | J i‘ I A1 . E, = 1471.07 SA 12 E1= 1122%;2 E, = 1467.91 74E;= 14?57_12 2= 2200000 o\:\ e = 5 —=5— ) ' : \ - 2 = o/'l*o ,g‘x\i )) /
o A oo = = . = - - A = = . S ,
— ent e L il S o &3 3 il 2T = = - _22 T8
— GRUNENFELDER ' o | =l = : D = 1471.39 A = 1468.73 S = 1467.26 fv= 0999 <@ s = — \! =22 =" )
@m» INGENIEURE - GEOMETER - PLANER \777 N Abgriff best. | S e B ‘__“ == @% ’ 22;113 / N E= 1469'94 ) T8= 1467.603 Zaun — D) — . — = — - 74 \\\ _= ;;// (/\>
= 1 e 2 . o . — . e — o\ e W
info@gruenenfelder.ch 736’0 < 1x PE 120/132 N S %%, I il S =1472.71 A =1469.89 12 == > Ne— — _— s o g N \\ \\% fijﬁ — .
www.gruenenfelder.ch ® / 8 L:’,J: ! I, ? — / et « /></ Ga—— = ng}b = ¥ e R B ',\{o \\\—//// '/\eo
% Betonmauer N—.Lun I ) ' Schacht versetzen 138.63 — / — = — % W == X G S, \>) o 7 o
T : S =1471.81 _ chacht versetze — e 80 — —e— = @ ) N 7> AN
— g:' — X I :;(R S =1470.421 oder Berandung I ’\"‘A"Q\g : -0.707 & — — / < pEX 2 ’// — \ e 20T \f'\“"\?;:\e ATh v 7400 A%
/ N o [l | TN A hi\""”‘;o,L: 5.78m unterbrechen > s V2 el A By % —  —f——— ==\ \2 <& W2 .\,,6-39
= S I PEH = =) bgang =1.64m, j = 6 o~ — - 0 % — 2 — — 5,280 - _— 1\ ' W 1o 1
_— . . =—+DPEH 230 629, S =) N\ —— N A2 — L W 2908
. . . - — —_— nach obe i @ ——— - 5 ZN /‘5“ 6%((\5 —— = 2X - /\ o > = <
Ind. Anderung Datum Gezeichnet Gepruft A — — e — ——¢€n == S o = Stellplatte 3 A < Zan) V&5 _0! == 93 e B - A +
————— —“ — \——\‘ —_— - S = PE\ KRSNW S[e”p/aﬂe \‘(\&"@\ § o eduktion § §u-|3-’ B - = —_— /—’ =— ”” = / \ - - ‘ \\ —la‘% ‘s\ \aL o¢
: —— g —_— N ——— - 2 - (= < s 08 © Z — ——— . z o oF
- 22.701 . 2x DN 1001250 & —m e —— ﬂzsi = — Ah = 1.05 50, If = 21.17p, oL ® w r o L =2541m? 8 g = e P _ : & A0 e '%\ 2.
% = X ’ = F— Tl —% _ = M 1551.02 %, o T = DN125 > DN100 KR-S NW 250 , 28.28 %o h —— —— __——\ — * =\ Sy %\
s - = . — = N —r — — w - ,i=28.28 = = ) VY .
S =1472.22 s S e—m—m—m——ff———— = — = KR-SNW 250 [ - o ? KR-S NW 250 , L = 21.12m ah=071m, | - = e e — _— == 221201132 5432 o ¥ \ & o
_\ = & 8! 32(70 mhy—  —a == — —— \‘— Ah=111m. i = 22'22"1 " Rinne 1& Ah = 0.82m, i = 38.82 %o Rinne —_— = " - 57K gx PE i|ex PE ! f’?Q@
S ~ _— S & 3 l L‘L ! § : <; =y S e ——— — — 7] -1, 1= 48.64 %o r"’- N ] ;\ 1 S_,, —_— — /,/ = = : - ol - E120M32 ) / $&b A S
& R S =1472.60 ' S o T e s 3l Ear SEp =~} PEH280)] @ x = = 1 5N \ R o A = = — | — —— AXPE1P2E1' 132 "6xF =4 WLE 120775 L \ 2
,{0 ~ % Sl 4[N \ A T | i 7 | “ - | m——¢ _1 i u°) o ML 2x1.0 F" — —— S i ‘_\_‘\ —_—— — — — w3 54 — e — H 280 ~ — /_t':_ = ) AN e * _ 120]1325 o AW Y\ v, - \ f% \ <
) . . v 8 Foog,, 2 ) ' = , | — T R 1\2 S , 2x DN 100/25¢ Core————— 7 — = e — —&71 7Y YT i ———— o ) S — —PE — = 20 W\\° 32 = o3y N 11 goé R e P D
Technische Angaben fur Werkleitungen: ] e, I N — o Abgang” o ,5 I 21,05 {1 = Abégng\" g’_rg/— — e ] e ey |  S— e e m——— : 2 \ — 99 I — 1132"2*?\:'2’ 2 ‘?z W\ S s 32 °. %
© K1201 \ ! n °9 T — — ° N o o —— . - —_——— e S e —7—7‘.‘______ ——— - — : I =306 4+ — e 120 H \ o = \ 2 ()
Allgemeine Informationen « { ’ “&@\ 20Ly ==nach Obenl f x ..................... S 270 nach opep C’[ (20 Jj 15 270 1KY ~Abganc, - . e e (e = T ok (22 Abgang | §) e — ‘\XPE’ Z W % \ g Ax P E%“lg?’\ ) \ D &@
Die bestehenden Leitungen wurden aus Werkleitungs- und - ,I o Betonmauer o ’ Pe "- | — < )/ Jg-‘*_l"\" BT M= *i) !O nacgh :gt e » ¥ |Abgang 2x DN 100/250 "‘ ~ ‘; \ T nach unten g \ — e % °;‘ a Q < 2% e Q ©
oy q = o N \
Leitungskatasterpléanen Gbernommen. Vor Baubeginn / ’ Teppe — i ’ S — § I = > S — -Z-Xj'-%: _________ en N F' nach unten i > wl . \?l ' !3)(1'0 K xplat? < — ! /m < \ S
hat der Unternehmer die Richtigkeit des Planeintrages mit ' T Betomme > f = > | — = - S . 2xK5.5I>I< _______ "1 = | :__--A | o ‘ % \ arl %3‘“ — — \ S \V:o 7 0
dem Werkeigentiimer zu tiberpriifen. 3769 10,044 R=60.400 ) ree * sver I [a) F ,3,” = Sl ey & I|||l } e - T 1 Rinne & \ KRNW 200 , _‘ 6,04 %o = © \ \ ﬁ;
Unklarheiten und Zweifel an der Vollstandigkeit sind der 21 " R=e | & & i i , f" H l A\ — @ ;—%‘j r | \2_\ =\ | Ah= 0.26M: — © \ \ \ 2
Bauleitung zu melden und durch Sondagen zu beseitigen. © 3-,.‘: - ~ ) X7 | X / ‘ ¥ 18 s \ 2\ N — =——— | Fundament \ = \%
Samtliche Leitungen, auch solche die durch Sondagen oder Grabarbeiten & w Fey 19 2 Toop= Zaun AP ) A o - = 7 5 || E —/ 1 = M B 2 Ladestation \ e N
< P S 3 b S Sk = |/ Rinne g ! KR NW 200 , L = 28.76m 2, o \\ ;,\ \
freigelegt wurden, miissen der Bauleitung zur Vervollstandigung des 5 ] é’,} § - ~ - | 2 o /% 8 ‘ |l “E1 FW KS 60/80 A = 0.36m, i = 12.52 % ?‘3 400x400x600mm © W\ = ~
<D 2 ~ i ~ . =Vu. ! e —
Leitungskatasters vor dem Eindecken zum Einmessen angemeldet werden 77;73 § 3 S § S w [$ %’ Verlorene Q @ 53 o ~y_| \ \ l\ 'l exzentrisch pampet 2 \\\ % Funda‘ime‘nlt Cabinet
Sind in den Planen keine Detailinformationen enthalten, sind 60 324 i S 2 i— © | Absperrung S/ ls DLW - T 11 Absperrung z \\ 2
die Materialien geméass nachfolgender Spezifikation einzusetzen. B ) - g_" | © g 2 oz 3 , Rohre fiir _LWL'AnSCN S_Se \ g L Reserve Ladestation |\ o \\\ w KS 04 1200x1 1‘80?(‘730mm‘
x I / & | §50893 . werden mittels Y-Abzweiger ‘ | Bundstein 3 fiir spateren Ausbau 2 B % w2
Al . [ .
Medium : | Verwendungsort | Rohrmaterial Durchmesser = -~ D = 1474.03 > § Uberdeckter Schacht & E 58S l §' '+ auf ein PE 120 genommeen. _h || A :fn; & \ \Bg yp
A =1472.99 D= A1 66 24; ¥ | auf Belagshdhe anheben e o - g \; ‘ % ‘ i | S % « \\ g = 132228
= : N . - o v ] Il | - - \ = .
Wasser | Hydrantenleitung| Steckmuffenrohre | PEH 100mm A=1471.49 o S § 3 S S 3251 = 8 W m |||V :i ~ Sy = 1466.48 KS 03 \
0.000 R= 5 ¥ & S = 0 2 S 2 2 | Anpassung @ o il & Sk = 1466.07 Typ 2 \
. . ] =co I < Y ] F .
mit Schubsicherung " OOOW X N & Q8 = g % E Q tiberdeckter Schachf® % \ \ ‘.l B D = 1467.82 \\\\\ >
o je nach Lage / @l z E = 1466.25 i\ *
/ \ iezt'lzfrﬁsnémxggfb gehhweg 2.00 = {Ausbaupeﬂmeter \ P \ || | o 50 A =1466.20 W\ — == ?“
. . .. .. abel Kabel in r . - . =) . —
Hauszuleitung | Eisenrohre / Kunst. | PEH 40-50 | Rohre fiir LWL-Anschliisse umlegen und Rohr an Fahrssg,_l:: D 2.68 g* o /E ‘ || = 2 \\\ /’/,;(,i = \‘\\ k<)
werden mittels Y-Abzweiger 194 " Rohrblock verlegen Gehweg 253m+¢ ~ / \ 1| S o - 46846 o — i\ 2
auf ein PE 120 genommen. ' 4.00 m \ ‘ | % E = 1467.98 ° i\ <)
Abwasser] i 37 i 39 \ ‘ | A = 1466.51 \ \\
Hauptleitungen | Kunststoff NW 200-300 6‘9 / .50 | S = 1466.51 74 \\
Hauszuleitungen | Kunststoff NW 160-200 // / 1 \\ \ || Abzweigung mittels A\
\ | - \
Meteor | Drainage- und Kunststoff NW 200-250 i | \ li l‘ Y-Formstick EW / \ \
Transportleitung \ || | \ \\
[— \
SA- Anschliisse | Kunststoff NW 160 | 3244 1 Genaue Lagela. muss / \
K j | vor Ort gepriift werden * \ 17>
. g \
Legende Werkleitungen: / * y i\ g
\
. . 3 74 | | \
—~— / 7> 73 | i / \
bestehend projektiert = _— -~ J 9 — 1x PE 80/93 (LWL) — \
OO = Schmutzwasser _ A ®_ ————®—  Elektrizitat \ - e — T e w1 \\
o O mit Kontrollschacht (KS) mit Verteilkasten und Kandelaber 3248 ~ \ | | \ _—— =1 H--u | il--“ - a\\ % \\\\
Rund Ol — A== = e === DN 401140 "\ \
e - 2X [ L\
G _ —m=————Regenabwasser s e e = HaUsanschluss Elektrizitat >;f— o e W — \\
T mit Strassenablauf (SA) 7, )34 y 77 7 2x DN 25/12 “\ \\ \
. - 2 \ N, ‘ w
Y, W Schacht / Leitung O — = e == - Telekommunikation K —_ ) X \\\\
abbrechen mit Verteiler / \ % / //i\ \ \\
! \\\ \\
—_ ) 74 / \\!
O—0-—- = Wasser . Fernwérme / '/ ! ‘/‘//\ \
mit Hydrant und Schieber e —————— ¥ 74 = - 1\
—_ —_—  — / 3 3250 3252 1\ A\
; ; : Sondage Leitungsquerun 24(9 D \\\ \
O—O---- EE Wasser (nicht beitragsberechtigt g gsq g c B K \ \\
Schieber (FW-Abgang nach oben/unten) ) — ’ “\\ \
W\
(OQQ / \ ‘////\ \\ \‘
O—O---- (E*E Wasser (beitragsberechtigt) S i n \
mit Hydrant und Schieber ,{O / 3 “\ \\
7 / 729 B\ [Ausschnitt 1 S
% 2 \ 1 \\ NS
e 395 ‘:i\ e
3892 % 9 “\ a \\ \
1\ \
(N S (N) (N) N (N N -z (N) (N Q \\\
v W © 29 S Q ¥ © ~ /\ o S v\
& o, & & s, & / | s i - & & 7 & W & 17, & i )
\ =
/ ’ / / . / / 0 (/ / : / i\ AN / =




	Pläne und Ansichten
	05.2_Werkleitungen 2. Teil


